BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan alat kapasitor bank maka dapat
disimpulkan :

1. Alat ini bekerja dengan sistem manual dengan menggunakan 3 buah tombol on
dan 3 buah tombol off dengan menggunakan relay sebagai kontaktornya untuk
menghubungkan sumber dengan kapasitor

2. Setelah menggunakan kapasitor bank dengan nilai kapasitor 5 uf dengan beban
televisi, magic jar, kulkas, pompa air dan setrika dengan menghasilkan nilai cos ¢
rata-rata 0.94.

3. Setelah menggunakan kapasitor bank dengan nilai kapasitor 5 uf dengan beban
televisi, magic jar, kulkas, pompa air dan setrika dengan menghasilkan nilai arus
rata-rata 2,3A.

4. Setelah menggunakan kapasitor bank dengan nilai kapasitor 5 uf dengan beban
televisi, magic jar, kulkas, pompa air dan setrika dengan menghasilkan nilai
tegangan rata-rata 210V.

5. Setelah menggunakan kapasitor bank dengan nilai kapasitor 5 uf dengan beban
televisi, magic jar, kulkas, pompa air dan setrika dengan menghasilkan nilai daya
nyata 456W dengan selisih 29,4W.

6. Setelah menggunakan kapasitor bank dengan nilai kapasitor 5 uf dengan beban
televisi, magic jar, kulkas, pompa air dan setrika dengan menghasilkan nilai kwh

rata-rata 0,429.
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7. Perhitungan kwh hasil perhitungan kwh menunjukan penurunan nilai kwh dari
sebelum penggunaan kapasitor bank dengan setelah menggunakan kapasitor bank
hal tersebut mampu memberikan pengurangan terhadap pembayaran tagihan
listrik rumah tangga.

B. Keterbatasan Alat

Alat kapasitor bank yang telah selesai dibuat tidak luput dari berbagai kekurangan.

Kekurangan atau keterbatasan dari alat tersebut antara lain :

1. Alat kapasitor bank yang dibuat masih manual

2. Cara kerja kapasitor bank masih manual

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka saran yang dapat

disampaikan antara lain :

1. Untuk kedepannya agar alat ini dapat disempurnakan dengan menambah

mikrokontroler agar saat menjalankan kapasitor bank secara otomatis.





